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LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW I URZADZE“ GRZEWCZYCH
EBCUE = 93-231 L6dz, ul. Dostawcza 1 , tel. (042) 64 00 821

ZASWIADCZENIE ED/665/19
Kociot wodny KOMFORT EKOPELL 20

o nominalnej mocy cieplnej 20 kW
z automatycznym podawaniem paliwa, opalany biomasa w postaci sprasowanej (pelet)
produkowany przez:
DEFRO Spolka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp.k.
ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa.

spelnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
odniesieniu do wymogdéw dotyczacych ekoprojektu dla kottdw na paliwa state.

Parametr Symbol Warto$¢ | Jednostka Wymogi ekoprojektu
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna 78 % > 75 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
ogrzewania pomieszczen s > 77 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
Parametr Parametr Parametr
Wyth.irzane ciepto Sprawnosé uzytkowa Zuzycie energii elektrycznej na Emisje QOtyczape S€zZonowego ogrzewania
uzytkowe potrzeby wilasne pomieszczen dla paliwa zalecanego
przy | przy 30% ) przy | przy 30% ) przy | przy 30% _ ) coastid orgax}iczr}e tlenek tlenki
ZNnamionowej | Znamionowej | Znamionowej | Znamionowej | znamionowej | znamionowe;j w trybie stale zwigzki weala ot
mocy mocy mocy mocy mocy mocy czuwania PM gazowe g% NOl
cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej OGC .
g
:/E;’ Py P, P Tn p elmax elmin Psp Espm | Esoce | Esco E;s nox
] 7 i
Qo
5 18,7 6,0 83,5 82 0,04 0,02 | 0,005 21 8 389 | 170
£
E kW kW % % kW kW kW | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m?
o
EEI=115 (A+) Wymogi ekoprojektu: <40 <20 <500 | <200

* Pomiary zuzycia energii elektrycznej wykonato Laboratorium Badan Kottow, Turbin, Urzadzen Grzewczych i Odpylajacych oraz Emisji Pylowo-
Gazowe;j.

Za$wiadczenie wydano na podstawie wynikoéw badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr 368/18-LG.

Badania wykonano zgodnie z norma PN-EN 303-5:2012.

Kierownik Laboratorium Kierownik Zakladu
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